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Ergänzung Abluftschacht I Nach Änderung Haustechnik von Oktober 2022

Entfall Abluftturm in Außenanlagen I Nach Änderung Haustechnik von Oktober 2022
21.10.2022

4664_AR_APD_GR-BS_0. EG_3050.1_5 H

Grundrisse APD Brandschutzplanung

Démolition

Nouveau

Existant

Mur I Wall

EI 90

EI 60

EI 60 (C)S

EI 30 (C)S

Porte I Door

FBF/ FAT: Panneau
d'affichage et de contrôle
des pompiers

Exigences CGDIS

Extincteur

EI 30

REI 90 EI 90 (C)S
Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les modifications entraînent une annulation du permis de construire.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Änderungen zum Erlöschen der Baugenehmigung führen.
We expressly point out that changes lead to the expiry of the building permit.

Porte Pleine

3050.1 APD_GR-BS_0. EG_5 H
Commune Mondorf-les-Bains
Grange Ellange "A Kreiesch"

REF: 4664 - APD 5 H - 1209
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BELVEDERE ARCHITECTURE S.A.
1, square Peter Dussmann

L-5324 Contern
e. info@belvedere.lu
t. +352 26 34 06 10
www.belvedere.lu

© by Belvedere Architecture SA 2022

Datum
Maßstab
Plangröße
Verfasser
Geprüft

21.10.2022
1:100

A3 297x420
PAF & LOR
LOR & PAM

EG

numero de project _ emmeteur _ phase _ nature _ zone _ niveau _ plan ID _ indice

Index: 5 H I 21.10.2022

18 STG x 18 cm x 25 cm
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Doppelflügeltor

0,3100

Verzug Kamin mgl.?

001.1
Gastraum 1 - 24+6 Sitzplätze

35,51 m2

001.2
Gastraum 2 -  24 Sitzplätze

30,99 m2

001.3
Eingangsbereich

8,41 m2

001.3
Verkehrsfl.

4,46 m2

001.4
WC H

3,18 m2

002.5
Vorraum + Elektroschränke

7,44 m2

002.3
Lager

3,87 m2

002.4
Abfall Wohnungen

8,19 m2

002.1
Zugang

4,97 m2

002.6
Lüftung + Heizung

24,08 m2

002.2
Abfall Brasserie

7,57 m2
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FAT/FBF
Schalter Manuelle Entrauchung
Schalter Notaus PV Anlage

FSD in Post-/Klingelkasten integriert

Rauchunterzug / Rauchschürze benötigt

In Küchenbereich leichten Unterdruck erzeugen durch Abzugsanlagen

Benötigte Löscher in Küche:
1x Löschdecke

1x Löcher F (pro 50l Fett/Öl)
1x Löcher ABC
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001.7
Lager + Spül / Geschirr [sal] - Küche / Bar [propre]

42,71 m2

001.6
WC PMR + H/F/D

6,47 m2

001.5
WC F

2,30 m2
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